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Цель данной работы, рассчитать систему электроснабжения, для освеще-
ния многоэтажного жилого дома используя энергию солнца с помощью сол-
нечных преобразователей. Сделать расчет требуемой вырабатываемой мощно-
сти солнечных батарей, основываясь на данных по инсоляции для г. Екатерин-
бурга. Правильно подключить солнечные панели и аккумуляторы для того что-
бы получить требуемые показатели напряжения и тока для системы электро-
снабжения. Подобрать управляющее оборудование по расчетным показателям 
мощности, напряжения и тока. Привести примеры нескольких вариантов мон-
тажа солнечных батарей на крыше жилого дома. Определить стоимость финан-
совых затрат на материалы и монтаж оборудования. Выполнить расчет прибли-
зительных сроков окупаемости проекта. Предоставить заказчику проекта вы-
полненные расчеты для анализа и принятия решения, на основе которых он 
может сделать выбор по монтажу солнечной электростанции и системы осве-
щения состоящей из двух вариантов выполнения. 
Вариант 1 
Полностью заменить существующую сеть из проводов, кабеля в местах 
общего пользования (лестничные площадки, площадки перед квартирами под-
вал, технические помещения и уличное освещение), для запуска переменного 
напряжения поступаемого через инвертор от солнечной электростанции. 
Вариант 2 
Использовать существующую сеть из проводов, кабеля и осветительных 
приборов в местах общего пользования (лестничные площадки, площадки пе-
ред квартирами, подвал, технические помещения и уличное освещение), для за-
пуска переменного напряжения поступаемого через инвертор от солнечной 
электростанции. 
Солнечная энергетика по многим прогнозам является одной из самых 
перспективных отраслей возобновляемой энергетики. Количество солнечной  




нефти, газа, угля и других энергетических ресурсов, в т.ч. возобновляемых. Ис-
пользование всего лишь 0,0125% солнечной энергии могло бы обеспечить все 
сегодняшние потребности мировой энергетики, а использование 0,5% - полно-
стью покрыть потребности в будущем. Потенциал солнечной энергии настоль-
ко велик, что, по существующим оценкам, солнечной энергии, поступающей на 
Землю каждую минуту, достаточно для того, чтобы удовлетворить текущие 
глобальные потребности человечества в энергии в течение года. Интенсивность 
солнечного излучения в свободном пространстве на удалении, равном среднему 
расстоянию между Землей и Солнцем, называется солнечной постоянной. Ее 
величина – 1353 Вт /м2. Возьмем, к примеру, Германию – мирового лидера в 
использовании солнечной энергетики. Киловатт солнечной энергии, которая 
генерируется (даже в дневные часы, а ведь такая электроэнергия дешевле), вы-
купается в этой стране по цене от 12 до 17,45 евроцентов за кВт∙ч. Поскольку 
газовые электростанции в Германии по прежнему строятся, функционируют 
или находятся в горячем резерве, солнечные электростанции в этой стране фак-
тически просто помогают экономить российский газ. Стоимость российского 
газа конец 2016 г. – 180 долларов за тысячу кубометров, а к 2013г. стоимость 
российского газа составляла 450 долларов за тысячу кубометров, из этих пока-
зателей мы видим падение стоимости российского газа ровно в 2,5 раза. Из это-
го объема газа (КПД генерации 40%) можно выработать приблизительно 4,32 
ГВт электроэнергии к 2013г. К 2013г. на 1 кВт ∙ч электричества выработанного 
от солнца, российского газа экономилось на сумму в 0,104 доллара или 7,87 ев-
роцента, уже к концу 2016г. при сохранении поставок в тех же объемах эконо-
миться значительно меньше: 0,0416 доллара или 3,146 евроцента приблизи-
тельно. С одной стороны видно как дешевые нефть и газ из России смотрятся из 
Германии выгоднее, чем вкладывание в развитие солнечной энергетики, но 
надо отдать должное упорству немцев, твердо держаться выбранной тактики. В 
настоящее время в Германии солнечная энергетика на 50 % дотируется госу-
дарством. Политика Германии направлена на снижение зависимости от нефти и 




от солнца. На территории России с помощью солнечных электростанций (при 
условии, что КПД солнечных элементов составляет сегодня 16%) в среднем 
можно получить 163,2 Вт на м2, что делает солнечную энергетику привлека-
тельной для развития малых и средних мощностей. 
В настоящее время принято различать три поколения ФЭП: 
Кристаллические (первое поколение): 
- монокристаллические кремниевые; 
- поликристаллические (мультикристаллические) кремниевые; 
- технологии выращивания тонкостенных заготовок: EFG (Edge defined 
film-fed crystal growth technique), S-web (Siemens), тонкослойный поликремний 
(Apex). 
Тонкоплёночные (второе поколение): 
- кремниевые: аморфные, микрокристаллические, нанокристаллические, - 
- CSG (crystalline silicon on glass); 
- на основе теллурида кадмия (CdTe); 
- на основе селенида меди - индия - (галлия) (CI(G)S); 
ФЭП (третьего поколения): 
- фотосенсибилизованные краситилем (dye - sensitized solar cell, DSC); 
- органические (полимерные) ФЭП (OPV); 
- неорганические ФЭП (CTZSS); 
- ФЭП на основе каскадных структур. 
Поликристаллические кремниевые фотоэлементы сегодня обеспечивают 
наиболее дешевую стоимость 1 Ватта генерируемой электроэнергии. За 20 лет 
эксплуатации в условиях агрессивной среды самые совершенные из них теряют  
до 15 % своей первоначальной мощности. Кумулятивный объём установленных 
фотоэлектрических мощностей во всем мире на начало 2012 г. Источник: EPIA, 






Таблица 1 - Кумулятивный объём установленных фотоэлектрических мощно-
стей во всем мире на начало 2012 г. Источник: EPIA 
 
Страна 
Суммарная мощность фотоэлектрических станций, 
МВт, (в % от мирового) 
Германия 17320 (43%) 
Испания 3892 (10%) 
Япония 3622 (9%) 
Италия 3502 (9%) 
США 2528 (6%) 
Чехия 1953 (5%) 
Франция 1025 (3%) 
Китай 893 (2%) 
Бельгия 803 (2%) 
Ю.Корея 655 (2%) 
Австралия 504 (1%) 
Остальная Европа 333 (0,8%) 
Греция 206 (0,5%) 
Канада 200 (0,5%) 
Словакия 145 (0,4%) 
Португалия 130 (0,3%) 
Австрия 103 (0,3%) 
Индия 102 (0,2%) 
Великобритания 66 (0,2%) 
Тайвань 22 (0,1%) 
Болгария 18 (0,05%) 
Тайланд 10 (0,03%) 
Весь мир 38032 
  
В 2015 году установленная мировая мощность фотоэлектрических уста- 
новок выросла на внушительные 35%, IHS прогнозирует рост еще на 17%  




1 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ОСВЕЩЕНИЯ 
Расчет освещенности помещения производиться по формуле: 
Фл = Ен × S × k × z / N × η × n ,  
где    Фл – световой поток лампы; 
Ен – норма освещенности; 
S – площадь помещения; 
k - коэффициент запаса; 
z – поправочный коэффициент; 
N – количество принятых светильников; 
η – коэффициент использования светового потока; 
n – число ламп в светильнике. 
Данные для расчета  
Лестничная площадка с выходом на этажную лестницу, этажный коридор 
(условно возьмем суммарную площадь) – 30 м2: 
- потолок –   белый крашенный; 
- стены – светлые бежевого оттенка; 
- пол – гранитный, серого цвета; 
- планируется установка потолочных светодиодных светильников с одной 
лампой. Данное помещение имеет стандартную высоту потолков 2,5 м. Опира-
ясь на конструктивное исполнение светильника, определяем высоту его подве-
са.  
В нашем случае эти данные будут следующими: 
- высота установки светильника от пола до плафона - 2,5 м 
Теперь найдем все необходимые для расчетов данные. 
Освещенность, является нормированной величиной, прописанной в своде 
правил строительной документации СНиП и измеряется в Люксах (Лк). 
Расчетное помещение - этаж (этажный коридор, лифтовая площадка и 
выход на лестницу). Согласно СНиП 23-05-95, освещенность для данного вида 




Ен = 145 Лк. 
Подставим значение в формулу: 
Фл = Ен × S × k × z / N × η × n, 
Фл = 145× S × k × z / N × η × n, 
где     S – площадь помещения. 
S = 30 м2 
Подставим данные в формулу: 
Фл = Ен × S × k × z / N × η × n, 
Фл = 145 × 30 × k × z / N × η × n, 
где     k коэффициент запаса. 
Коэффициент запаса (зависит от типа ламп и степени загрязненности по-
мещения). Коэффициент запаса k учитывает запыленность помещения, сниже-
ние светового потока ламп в процессе эксплуатации. Значения коэффициента   
k, приведены в таблице 2. 




Коэфф. запаса – к ,для различных ламп 
Газоразрядные Накаливания Светодиодные 
Жилые, 
административ-
ные и офисные 
помещения 
Запыленность 
менее 1 мг/м2, 
Отсутствие в паров, 











В нашем светильнике планируется использование светодиодной лампы, 
выбираем коэффициент запаса равный 1; K = 1. 
Подставим значение в формулу: 
Фл = Ен × S × k × z / N × η × n, 
Фл = 145 × 30 × 1 × z / N × η × n, 
где     z – поправочный коэффициент (коэффициент неравномерности), приме -  
          няемый в помещениях, где требуется освещенность больше, чем нормиру- 




Используем поправочный коэффициент 1; z = 1. 
Вставляем данные в формулу: 
Фл = Ен × S × k × z / N × η × n, 
Фл = 145 × 30 × 1 × 1 / N × η × n, 
где     N – количество принятых светильников. 
Освещать этажный коридор будут шесть светильников, расположенных 
симметрично по центру помещения и вдоль всего коридора, на потолке . N = 6 
Фл = Ен × S × k × z / N × η × n, 
Фл = 145 × 30 × 1 × 1 / 6 × η × n, 
где     η – коэффициент использования светового потока. 
 Для того что бы найти коэффициент использования светового потока нам 
потребуется рассчитать индекс помещения – i. 
Воспользуемся следующей формулой: 
i = S / (a + b) × h),  
где    S -  площадь помещения, в нашем случае 30 м2; 
а -  длина этажа в нашем случае 10 м; 
b -  ширина этажа в нашем случае 3 м; 
h -  высота подвеса светильника от пола, - т.е. 2,5м, получим: 
i = S / (a + b) × h) = 30 / (10 + 3) × 2,5) = 30 / (13 × 2,5) = 30/32,5 = 0,923, 
округляем до значения близкого к: 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1; 1,1; 1,25; 1,5; 1,75;  2; 
2,25; 2,5; 3; 3,5; 4,5. 
В нашем случае индекс помещения равен  0,9. 
Теперь нам потребуются данные о цветовом оттенке этажного коридора. 
Нас интересуют три вещи: пол, потолок и стены и их цветовой оттенок в 
формате: белый, светлый, темный, серый, черный. Эти оттенки называются ко-
эффициентом отражения (Р) и выражаются в процентном соотношении следу-
ющим образом: 0% черный, 10% темный, 30% серый, 50% светлый, 70% белый.    
Этажный коридор, приведенный в нашем случае, имеет: 
- потолок белый крашенный, 70% (белый); 




- пол – гранит серого цвета, 30% (серый); 
Определяем коэффициент использования светового потока светильника η. 
Значения коэффициента использования показаны на рисунке 1. 
 
 
Рисунок 1 - Значения коэффициента использования 
η = 0,4; подставим полученные данные в формулу: 
Фл = Ен × S × k × z / N × η × n, 
Фл = 145 × 30 × 1 × 1 / 6 × 0.4 × n, 
где     n – число ламп в светильнике. 
Светильник в нашем случае с одной лампой; n = 1 
Вставляем данное значение в формулу: 
Фл = Ен × S × k × z / N × η × n, 
Фл = 145 × 30 × 1×1 / 6 × 0.4 × 1. 
Рассчитываем Фл – световой поток лампы (Лм), получим: 




Фл = 145 × 30 × 1 × 1 / 6 × 0,4 × 1 = 4350 / 2,4 = 1812,5 Лм. 
Каждый светильник должен быть мощностью 1812,5 Лм. 
Учитываем следующее: 
- мощность лампы; 
- нагрев корпуса (для ламп накаливания и галогенных ламп); 
- световой поток; 
- цветопередачу. 
Теперь, мы можем выбрать требуемую освещенность. 
Цветовая температура - измеряется в диапазоне от красного 1800 К – до 
синего 16 000 К цвета, рисунок 2 и таблица 4. 
 
Рисунок 2 - Шкала цветовой температуры 
Чем меньше значение, тем цветность ближе к красному, чем больше, тем 
ближе к синему. 
Оттенок - для большинства видов ламп освещения, может быть теплого 
или холодного света, задает общую тональность светового потока. В таблице 3, 
указана  цветопередача некоторых источников света. 
Таблица 3 - Цветопередача некоторых источников света 
Источник света Цветопередача, Кельвин (К) 
1 2 
Свеча 1500-2000 
Лампа накаливания мощностью 40 Вт 2200 
Лампа накаливания мощностью 60 Вт 2680 
Лампа накаливания мощностью 100 Вт 2800 
Лампа накаливания мощностью 200 Вт 3000 




Продолжение таблицы 3… 
1 2 
Люминесцентная лампа теплого белого света 3000 
Солнце на горизонте 3400 
Люминесцентная лампа белого цвета 3500 
Люминесцентная лампа холодного  белого света 4000 
Солнце в полдень 5500 
Люминесцентная лампа дневного  света 5600-7000 
 
Световой поток – количество света, излучаемое лампой. 
Световая отдача – отношение светового потока к мощности (люмен на 
ватт, Лм/Вт), показатель эффективности осветительной способности лампы, а 
также ее экономичности.  
1.1 Выбор лампы для светильника по полученным характеристикам  
По выполненным выше результатам расчета освещенности наш светиль-
ник должен быть мощностью Фл =1812,5 Лм. 
Определим, какие лампы могут дать световой поток максимально при-
ближенный к расчетному 1812,5 Лм: 
Согласно расчетам, чтобы выполнить освещение этажного коридора 
площадью 30 м2 нам потребуется 6 светодиодных ламп 3000 К теплого света и 
мощностью 16 Вт, световым потоком 1600 Лм, смотреть таблицу 4 и рисунок 3. 
Таблица 4 - Светодиодная лампа, 3000 К - теплого света 
Мощность лампы, 
Вт 
Световой поток,  
Лм 
Световая отдача, Лм/Вт Эквивалент лампы 
накаливания, Вт 
1 2 3 4 
3  250 83 40 
4  280 70 40 




Продолжение таблицы 4… 
1 2 3 4 
6 440 73 50 
7  520 74 60 
8  550 68 65 
10  850 85 75 
12 1170 97 95 
16  1600 100 150 




Рисунок 3 - Класс энергоэффективности А, срок службы 30000-40000  
часов 
Суммарная потребляемая мощность шести светильников на каждом жи-
лом этаже, кроме холла на первом этаже, подвала и двух технических составит: 
16 × 6 = 96 Вт; 
Суммарный световой поток 1600 × 6 = 9600 Лм. 




Потребляемая нагрузка электросети имеет преимущественно активную 
составляющую, поэтому в расчетах не учитываются пусковые токи, реактивная 
нагрузка и cos φ: 
- уличное освещение подъезда: 2 × 50 Вт = 100 Вт/ч; 
- холл первого этажа: 6 × 72Вт = 432 Вт/ч; 
- светильники на жилых этажах с (одноламповые): 52 × 16 Вт = 832 Вт/ч; 
- светильники одноламповые на лестнице: 34 × 16 Вт = 544 Вт; 
- светильники одноламповые (подвал, тех.помещения): 19 × 16 Вт = 
= 304 Вт/ч; 
- итого (общая мощность): 2 212 Вт/ч; 
Общая мощность + 20 % запаса = 2 212 Вт + 442,44 Вт = 2 654,44 Вт/ч. 
Заносим полученные данные в таблицу 5 и таблицу 6. Т.к. в нашей систе - 
ме мы будем использовать инвертор, для преобразования постоянного тока в 
переменный, у нас на выходе инвертора будет ток силой: 2904 Вт /220В=13,2 А. 
В таблице 5 показано количество светильников и кабеля для монтажа по эта-
жам. 
 
Таблица 5  – Количество светильников и кабеля для монтажа по этажам 
Освещение Кол-во 
шт. 
Тип светильников Кабель 
, м/п 
Тип 
Вход в дом с улицы 2 «КОМПАКТ-Д»,  улич-й 20 ВВГнг 2×1,5 мм2 
Лестницы 34 Feron, AL3003,16Вт,1600Лм 50 ВВГнг 2×1,5 мм2 
1 этаж (холл ) 6 Светильник люм, Technolux 
G13 4x18W, 3240Лм. 
- - 
этажи со 2 по 14 52 Feron, AL3003,16Вт,1600Лм 260 ВВГнг 2×1,5 мм2 
Техн.этажи и подвал 19 Feron, AL3003,16Вт,1600Лм 70 ВВГнг 2×1,5 мм2 
- кабель медный ВВГнг 2 × 1,5 м2: 400м/п; 
- светильники светодиодный Feron, AL3003, 16 Вт, 1600Лм - 107 штук; 
- светильник уличный светодиодный «КОМПАКТ Д», 50W, 6500 Lm  - 2 шт. 
 
 
1.2 Расчет потребления электроэнергии на освещение 
 
В таблице 6 показан расчет потребления электроэнергии для освещения 





Таблица 6 - Расчет потребления электроэнергии для освещения этажей и подъ-
езда жилого дома 
Светильники Мощн., 
Вт 















Уличный 50 2 0,1 0,12 5 0,6 
На этажах  16 52 0,832 0,9984 2 1,9968 
На лестнице 16 34 0,544 0,6528 0,2 0,1306 
Подвал, тех.помещ-я 16 19 0,304 0,3648 0,2 0,073 
 Холл 72 6 0,432 0,5184 3,5 1,8144 
Итого, - - 2,212 2,6544 - 4,6148 
Суточное потребление освещения мест общего пользования, подвальных 
и технических помещений составляет 4,6148 кВт ∙ч, с учетом поправочного ко-
эффициента к = 1,2 , учитывающего общие потери системы на зарядку и раз-
рядку аккумулятора, потери в инверторе и контроллере заряда, а так же другие 


















2 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ И РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ 
Расчет мощности и выбор солнечных батарей, основываясь на данных 
инсоляции для г. Екатеринбурга  
Для расчета воспользуемся данными из  рисунков 4 и 5:  
 
Рисунок 4 - Инсоляция на территории России 
 




Для наших расчетов воспользуемся ниже приведенными данными по 
г. Москва, указанными в таблице 7 и таблице 8. Город Екатеринбург и город 
Москва находятся примерно на одной географической широте и для г. Екате-
ринбурга нет подобных расчетов. Наш выбор подтверждается по приведенным 
выше рисункам: «Инсоляция на территории России» и «Суммарная солнечная 
радиация в СССР»,  где видно, что эти города находятся примерно в одной зоне 
(рисунки 4 и 5). 
Таблица 7 - Данные для г. Москвы по поступлению солнечной энергии на по-
верхность, расположенную под углом 41° к горизонту («летний» угол установ-
ки ФЭ модулей) и направленную строго на Юг, кВт ∙ч/день 
Янв Февр Март Апрель Май Июнь Июль Август Сент Окт Ноябрь Декабрь 
1.51 2.55 3.78 4.34 5.12 4.97 5.00 4.57 3.22 2.20 1.47 1.08 
Таблица 8 - Данные для г. Москвы по поступлению солнечной энергии на по-
верхность, расположенную под углом 71° к горизонту («зимний» угол установ-
ки ФЭ модулей) и направленную строго на Юг, кВт ∙ч /день 
Янв Февр Март Апрель Май Июнь Июль Август Сент Окт Ноябрь Декабрь 
1.72 2.71 3.67 3.79 4.18 3.95 4.00 3.86 2.97 2.24 1.62 1.26 
 
Выбор солнечной батареи 
Для нашей системы сделаем выбор в пользу солнечной батареи марки 
EW-310W , таблица 9. 




Номинальная мощность, Вт 310  
Напряжение холостого хода, В 46  
Напряжение максимальной мощности, В 37,2  




Продолжение таблицы  9… 
1 2 
КПД фотоэлементов, % 18,1 
Габариты панели, мм 1956х990х50 мм 
Площадь панели, м2 1,93644 
Вес, кг 24  
 
Для расчетов воспользуемся «зимним» вариантом установки ФЭ модулей. 
Возьмем минимальную инсоляцию за декабрь. В декабре на 1 м2 поверх-
ности в день поступает 1,26 кВт ∙ч электроэнергии, т.е. на нашу солнечную па-
нель, учитывая угол наклона к горизонту равный 71°, за день поступает: 1,956 х 
0,99 х 1,26 =2,44 кВт ∙ч. 
Учитывая, что КПД солнечной панели равно 18,1%, найдем, сколько эле- 
ктроэнергии вырабатывает солнечная панель в сутки: 
2,44 кВт ∙ч х 0,181 = 0,4416 кВт ∙ ч. 
Определим необходимое количество солнечных батарей для системы 
освещения мест общего пользования, подвальных и технических помещений 
исходя из минимальной инсоляции за год в декабре месяце: 
4,6148 / 0,4416 = 10,45 штук, для удобства округлим до 11 штук. 
Возьмем максимальную инсоляцию за год, в мае. В мае, на 1м2 поверхно-
сти в день поступает 4,18 кВт ∙ч электроэнергии, т.е. на нашу солнечную па-
нель, учитывая угол наклона к горизонту равный 71°, за день поступает: 1,956 × 
0,99 х 4,18 = 8,0943 кВт ∙ч. 
Учитывая, что КПД солнечной панели равно 18,1 %, найдем, сколько 
электроэнергии вырабатывает солнечная панель в сутки: 
8,0943 кВт ∙ч х 0,181 = 1,4651 кВт ∙ ч. 
Определим необходимое количество солнечных батарей для системы 
освещения мест общего пользования, подвальных и технических помещений 




4,6148 / 1,4651 = 3,15 штук, для удобства округлим в большую сторону и  
получим 4 штуки. 
Как видно из сравнения расчетов за май (max) и декабрь (min), необходи-
мую энергию 4,6148 кВт ∙ч в сутки вырабатывают 4 и 11 солнечных панелей 
соответственно. 
Выбираем окончательное количество солнечных батарей равное 12 шту-
кам. В летнее, весеннее и осеннее время солнечные батареи будут вырабаты-
вать энергии примерно в 2 - 4 раза больше чем в зимой, поэтому необходимо 
предусмотреть это обстоятельство и направить излишки энергии на другие це-
ли. 
Выбор силового кабеля 
Зная ток, выбираем медный кабель марки ВВГнг 2 х 2,5м2, рассчитанный  
на номинальный ток 30 А, смотреть в приложение Б. Монтаж кабеля будет про-
водиться от аккумуляторной комнаты расположенной на 16 этаже до подвала 
по специальной кабельной шахте. На каждом этаже здания, предусмотренно по 
две распределительные коробки для монтажа освещения. Монтаж освещения на 
каждом этаже будет проводиться медным кабелем ВВГнг 2 х 1,5 м2, рассчитан-
ный на номинальный ток 23 А, смотреть в приложение Б. 
 Выбор автоматического выключателя 
Общее освещение жилого дома будет идти по одной линии и выбирем ав-
томатический выключатель марки: ABB SH201L C16 на ток уставки 16 А. По-
лученные результаты записываем в приложение А. 
Выбор контроллера заряда аккумуляторов 
Некоторые разновидности контроллеров заряда. 
Первый тип контроллера заряда - ON/OFF контроллер, который является 
самым дешевым из всех типов, при достижении предельного напряжения (око-
ло 14 Вольт) просто отключит солнечную батарею от аккумулятора и заряд 
прекратится, хотя в реальности аккумулятор заряжен еще не полностью и для 
полной зарядки требует поддержания на нем предельного напряжения в тече-




Второй тип контроллера заряда - PWM контроллер, который при помощи  
широтно - импульсного преобразования (ШИМ или, по-английски — PWM) 
понижает напряжение солнечной батареи до нужного значения и поддерживает 
его. ШИМ или PWM – контроллеры обеспечивают ступенчатую зарядку АКБ  
путем переключения между различными режимами заряда. Эти режимы, в свою 
очередь, выбираются автоматически в зависимости от степени разряженности  
аккумулятора. АКБ заряжается до 100% за счет повышения напряжения и пони- 
жения силы тока. Недостатком такого контроллера являются потери при заряд-  
ке аккумулятора – до 40%. PWM дает только 65-70 % КПД. 
Третий вид контроллеров заряда - MPPT контроллер. Наиболее эконо-
мичный и современный способ организовать зарядку аккумуляторной батареи 
от солнечных панелей. Этот вид контроллеров работает по вычислительной 
технологии. В каждый момент времени он сравнивает напряжение, подаваемое 
с солнечных панелей с напряжением на аккумуляторе и выбирает оптимальные 
преобразования для того, чтобы получить максимальный заряд АКБ. Техноло-
гия MTTP предусматривает КПД контроллера солнечных батарей на уровне 93-
97% . 
Регулировка параметров и выбор схемы заряда 
Немаловажным фактором, определяющим срок службы АКБ, является 
правильно подобранное напряжение в сети. 
Датчик температуры 
Показателем качественного контроллера является, среди прочего, нали-
чие встроенного или внешнего датчика температуры. 
Выбор контроллера с учетом напряжения аккумуляторной батареи 
Контроллеры способны работать со всеми возможными уровнями напря-
жения солнечных панелей и батарей (12, 24, 36 и 48 вольт). Для долговечной 
работы АКБ должно соблюдаться условие: контроллер соответствует макси-
мальному напряжению устройства энергосбережения. 
Ориентация на входное напряжение солнечной батареи 




напряжения солнечной панели, но и на так называемый «холостой ход» при не - 
высоких температурах воздуха в окружающей среде. Если этот момент не учи - 
тывать, поломка входных каскад регуляторов неминуема. Чтобы верно рассчи-
тать «холостой ход», используйте коэффициент 25%, который будет учитывать 
увеличение напряжения сети при низком температурном режиме. 
Выбор по силе выходного тока 
Помимо входного напряжения, важным фактором при выборе контрол - 
лера является соответствие по силе выходного тока. Расчет производят по 
формуле: 
складываем мощности всех батарей и делим получившееся число на 
напряжение всего объема энергонакопителей в стадии разряда. 
Выбираем контроллер заряда Prosolar SunStar MPPT SS-80C . Техниче-
ские данные в приложении Д. 
К примеру, подобный контроллер заряда, марки Xantrex XW-MPPT80-
600, германской фирмы Schneider Electric, но с меньшей подключаемой макси-
мальной мощностью солнечной батареи (4кВт), стоит уже - 182 000 руб. 
Выбор инвертора 
Некоторые рекомендации к выбору инвертора 
Инвертор — прибор для преобразования электроэнергии. 
По способу подключения к солнечной станции, потребителям и аккуму-
ляторам инверторы подразделяются на: сетевые, автономные, гибридные. 
Принципы работы инвертора 
Во время эксплуатации небольшая часть приложенной энергии теряется 
на нагрев элементов схемы и побочные процессы. Поэтому выходная мощность 
всегда ниже затраченной. Эффективность хорошей конструкции определяется 
КПД с величиной 90 - 95%. Инвертор принято считать генератором периодиче-
ского напряжения, которое по форме очень близко к синусоидальным гармони-
кам или значительно отличается от него формой выходного сигнала, смотреть 








На графике представлены принципиальные виды синусоиды и близкого к 
ее виду напряжения на выходе инвертора, которое принято называть «Меандр», 
(рисунок 7). В зависимости от сложности конструкции с возможностями реали-  
зации ею различных функций форма меандра может быть еще больше прибли-
жена к характеристикам синуса или загрублена, напоминая на каждой полувол- 
не своим видом обыкновенные трапеции или даже прямоугольники. Упрощен-
ная форма меандра больше подходит для устройств безиндуктивных нагрузок, 
Рисунок 7 – График меандра 





потребляющих активную составляющую электрической мощности. 
Рассмотрим основные параметры инверторов. 
Входное напряжение 
Выбор входного напряжения необходимо согласовывать с мощностью 
инвертора, поскольку с увеличением выходной мощности растут входные токи, 
что приводит к более тяжелым условиям работы транзисторного каскада и к 
большим потерям на соединительных проводах. Снизить входные токи и соот-
ветственно уменьшить потери позволяет выбор более высокого входного 
напряжения, которое бывает одним из следующих: 12, 24, 48 В. 
Рекомендуется выбирать напряжение: 
- при мощности до 600 Вт - 12 В; 
- при мощности от 600 до 1500 Вт - 24 В; 
- при мощности более 1500 Вт - 48 В. 
 Номинальная и пиковая выходная мощность 
В идеале, номинальная выходная мощность инвертора должна быть равна 
сумме мощностей всех нагрузок. Однако, в реальности чаще делают выбор по  
нагрузке с максимальной мощностью. При этом необходимо учитывать и пус-
ковые токи всех нагрузок, которые могут быть в 10 раз больше рабочих (напри- 
мер у холодильников или насосов). Умножив пусковой ток на напряжение (220 
В), мы получим пусковую мощность, которая должна быть меньше пиковой. 
Стоит отметить, что если производитель не указывает отдельно пиковую 
выходную мощность, то, скорее всего указанная в качестве номинальной в дей-
ствительности является пиковой. Определить величину идеальной нагрузки 
весьма проблематично. Поэтому инверторы подбирают с созданием резерва 
мощности, обладающего запасом до 20% от расчетных величин. В разветвлен-
ной домашней сети нагрузка может постоянно колебаться в большом диапазоне 
значений. При таком ее характере рекомендуется приобретать не один мощный 
инвертор, а рассчитать оптимальное количество ступеней используемых мощ - 
ностей для приобретения нескольких моделей, поочередно коммутируемых схе- 





Форма выходного напряжения (чистый синус, квазисинусоида, прямо-
угольная). 
Синусоидальные инверторы  
Модели с чистой синусоидой генерируют электроток высочайшего каче-
ства (кстати, гораздо лучший, чем тот, который поступает из коммунальных се-
тей). Но и стоит такой прибор довольно дорого. Поэтому купить его лучше для 
чувствительных к формату напряжения нагрузок (насосов, котлов, холодильни-
ков, кондиционеров). 
Инверторы с прямоугольным сигналом  
Это самые дешевые и доступные устройства, однако, их лучше использо-
вать только для подключения осветительных приборов. Дело в том, что, во-
первых, они не защищают нагрузку от скачков напряжения, а во-вторых, боль-
шинство бытовой техники просто не работает от напряжения прямоугольной 
формы. 
Инверторы с псевдосинусоидой  
Такие приборы представляют своего рода компромиссное  решение меж-
ду прямоугольной и синусоидальной формами сигнала. Они дешевле синусо-
вых моделей и вполне подходят для решения подавляющего большинства бы-
товых задач. 
Вес 
Одним из косвенных  признаков  качественных  инверторов является  их  
вес. Дело в том, что в дешевых некачественных моделях используют бестранс-
форматорную схему, которая подвержена выходу из строя в момент включения 
нагрузки из-за очень больших переходных токов. 
Вентилятор охлаждения 
В качественных моделях вентилятор отключается при небольшой нагруз-
ке, делая работу инверторов абсолютно бесшумной. 
Защиты 





Коэффициент полезного действия солнечного инвертора, в конечном сче-
те определяет сколько энергии будет потрачено впустую (просто на то, чтобы 
он работал). Современные модели имеют КПД 90 - 98%. 
Потребляемая мощность без нагрузки и в режиме ожидания 
Одним из важных параметров также является потребляемая мощность без 
нагрузки, в режиме ожидания. Этот параметр должен быть в районе 1% от но-
минальной мощности. То есть, например, если номинальная мощность равна 
600 Вт, то потребление без нагрузки должно быть около 6 Вт. 
Наличие дежурного режима (режима ожидания) 
Наличие дежурного режима позволяет значительно сэкономить энергию, 
запасенную в аккумуляторах. Чтобы не возникло проблем с подключением наг- 
рузок малой мощности, нужно, чтобы дежурный режим можно было отключать 
вручную. Так как, если его нельзя отключить, то может возникнуть ситуация, 
когда инвертор не выйдет из дежурного режима при подключении нагрузки. 
Рабочий температурный диапазон 
В случае, если Вы планируете использовать инвертор в неотапливаемом 
помещении, необходимо обратить внимание на рабочий температурный диапа-
зон выбранной модели. 
Прочность и надежность механической конструкции 
На выбор места установки инвертора влияет качество изготовления его 
корпуса. 
Рекомендации по монтажу схемы 
Вначале рекомендуется подключать все потребители к выходным цепям 
инвертора, только после этого заниматься коммутацией питающих цепей, смот-
реть (приложение Г). При эксплуатации  инвертора следует  учитывать четыре  
фазы работы:  пусковой  режим, стадию длительного преобразования электро - 
энергии  при номинальной мощности, холостой ход и перегрузки. Учитывая но 
-минальную мощность системы освещения, равную 2,6544 кВт ∙ч,  (данные  из 




4500 , таблица 10. Стоимость инвертора смотреть в приложении А. 
Таблица 10 - Технические характеристики инвертора ИС - 48 - 4500 
Наименование Показатели 
Входное напряжение, В 40 — 60  
Выходное напряжение, В ~ 220  (чистая синусоида) 
Мощность, Вт 4 500 , пусковая 9 000 В 
Диапазон рабочих температур, °С - 40...+ 40  
Размеры, мм 165 х 245 х 198  
Встроенные защиты 
Защита от короткого замыкания 
Защита от перегрузки 
Защита от повышения напряжения питания 
Тепловая защита 
Защита аккумулятора от полной разрядки (от 
снижения напряжения) 
Режим энергосбережения "спящий" 
 
Выбор аккумуляторных батарей 
Современные технологии не сделали батареи компактнее, легче и дешев-
ле. При построении системы альтернативного электроснабжения необходимо 
решить, в каком режиме она будет эксплуатироваться: 
- полная замена электросети; 
- частичная замена; 
- аварийное электроснабжение. 
С учетом некоторых особенностей работы солнечной электростанции к ее 
аккумуляторам предъявляются следующие требования: 
- большой зарядный срок, то есть время, за которое аккумулятор заряжа- 
ется полностью; 
- значение саморазряда, чем оно меньше, тем лучше; 
- выдерживать большое количество циклов полного заряда и разряда; 




вать без проблем. Чем выше данный показатель, тем лучше; 
- обслуживание аккумулятора. Чем меньше мероприятий необходимо 
проводить при обслуживании данного элемента солнечной электростанции, тем 
лучше. 
Характеристики некоторых видов АКБ  
- свинцово - кислотные, тяговые. Время полной зарядки превышает про-
должительность светового дня, т.е. он просто не успеет полностью заряди - 
ться. Этого достаточно для того, чтобы отказаться от использования аккумуля-
торов данного типа; 
- GEL – гелевый аккумулятор, обладает более высокой плотностью энер-
гии. Ток зарядки не должен превышать 0, 2 от емкости. Это значит, что мини-
мальное время заряда аккумулятора составит 5 часов,  достаточно, чтобы пол-
ностью зарядится в зимнее время. Количество рабочих циклов при 80% разряде 
и оптимальных условиях эксплуатации больше до 1000, полностью восстанав-
ливается после глубокого разряда. Срок службы до 12 лет. Герметичный, не 
нуждается в обслуживании. Хорошо переносит высокие и низкие температу -
ры. Нежелательны даже кратковременные короткие замыкания; 
- AGM – аккумуляторная батарея, обладает высокой плотностью энер -
гии. Ток зарядки не должен превышать 0,3 от емкости, что приблизительно на 
40% больше, чем у гелевых аккумуляторов. Минимальное время зарядки 3,5    
часа. Этого с запасом хватит для зарядки аккумулятора даже зимой. Срок служ-
бы стандартных изделий при 80% глубине разряда составляет 500 циклов. Но-
вейшие разработки позволили увеличить количество циклов свыше тысячи. 
Удовлетворительно переносит работу при низких (до - 20) и высоких темпера-
турах. Обычно рекомендуется эксплуатировать при температуре t = 20 °С с ин-
тервалом плюс - минус 5 °С. Цена ниже чем у гелевых аккумуляторов, ток заря-
да выше; 
- литий-железо-фосфатные (LiFePO4) аккумуляторы, обладают коэффи-
циентом полезного действия до 98%, самым высоким по сравнению с имеющи -  




бокий разряд не снижают эксплуатационные свойства и не уменьшают емкость. 
Токи заряда большие и, соответственно, время заряда маленькое. Обычно оно 
составляет 1 час. В отличие от аккумуляторов других типов долгое хранение в 
разряженном состоянии не вызывает выхода из строя и параметры изделия не 
ухудшаются. Производители гарантируют срок службы 15 лет или количество 
циклов до 3000 при разрядах на 80%, до 5000 при 50% разрядах, а при 30-35% 
до 10000 циклов! Диапазоном рабочей температуры от - 30 °С до + 70 °С. Это 
лучшие аккумуляторные батареи для систем альтернативного электроснабже-
ния. В России производятся в Новосибирской области на предприятии “Лио-
тех”. Недостаток — высокая стоимость. 
Расчетная емкость получается делением суммарной мощности потреби-
телей на произведение напряжения АКБ и на значение глубины разряда акку-
мулятора в долях. 
Суммарная мощность потребителей в неделю: 
W = 4614,8 × 7 = 32303,6 Вт ∙ч. 
Допустимая глубина раз ряда АКБ =12 В – n = 20%, то расчетная емкость 
составит: 
𝑈АКБ = 12 В - n = 20 % , то расчетная емкость составит: 
C = W ÷ m ÷ (12 × n) = 32303,6 ÷ 7 ÷ (12 × 0,2) = 1922,83 (А∙ч), 
где    m – количество дней в неделю. 
При расчете емкости АКБ в полностью автономном режиме необходимо  
принимать во внимание пасмурные дни, в течение которых аккумулятор дол - 
жен обеспечивать работу потребителей. При этом необходимо умножить рас - 
четную емкость АКБ в сутки на число дней без солнца, характерное для мест-
ности. Это  количество  электричества,  которое  нужно запасти в АКБ. Таких  
дней будет 2, значит,  итоговая расчетная емкость АКБ составит: 
C Σ = C × 2 = 1922,83 × 2 = 3845,66 (А∙ч). 





Таблица 11 - Температурный коэффициент для аккумуляторной батареи 









Аккумуляторы будут эксплуатироваться в помещении, при t = 4,4°С, зна-
чит итоговою расчетную емкость АКБ умножим на коэффициент к = 1,3 (таб-
лица 11), получим: 
3845,66 х 1,3 = 4999,358 (А∙ч), округлим до 5000 (А∙ч) 
Определяем количество аккумуляторов  
Остановим свой выбор на автомобильном аккумуляторе марки: 
Delta DTM 12250 L , U= 12В , 250 А∙ч, по цене 25 405 руб. 
Полученные данные записываем в приложение А. 
5000 А∙ч / 250 А∙ч = 20 штук. 
Схема соединения аккумуляторов. Правила соединения АКБ 
Параллельное соединение двух АКБ - общее напряжение не меняется, а 
емкость АКБ складывается; 
Последовательное соединение АКБ - напряжение складывается, а емкость 
не меняется. 
Чтобы получить напряжение банка аккумуляторных батарей U= 48 В, де-
лаем следующее: 
- составляем четыре ряда из АКБ, таких рядов делаем 4; 




- затем, подключаем последовательно эти четыре ряда друг с другом. 
Выбор стеллажей для АКБ 
Компактно разместить аккумуляторы в одном месте нам помогут стелла-
жи «Бастион» с размерами в мм, (длина×ширина×высота): 1000х700х400 , с 
максимальной нагрузкой 350 кг. 
Для размещения АКБ нам потребуется 5 стеллажа по цене: 
5 049 руб. за штуку, итого: 25 245 руб. 
Полученные результаты записываем в приложение А. 
Выбор электротехнического шкафа 
Для этой цели нам подходит шкаф электротехнический настенный Elbox 
EMWS, IP66, по цене 5680руб., размер в мм: 1000 х1000 х 400 (ВхШхГ). 
Его большие размеры позволят разместить в нем все управляющее обору-
дование. Электрошкаф предназначен для эксплуатации в неотапливаемых по-
мещениях и полностью герметизирован. Полученные результаты записываем в 
приложение А. 
 
Расчет окупаемости солнечной электростанции  
Подсчитаем, в какую сумму обошлось бы потребление электроэнергии за 
20 лет при стоимости 1 кВт ∙ч = 3,8 рубля, учитывая, что электроэнергия за 10 
лет подорожает примерно в 10 раз: 
- средняя выработка энергии солнечной электростанции в час: 
2,6544 кВт ∙ч; 
- средняя выработка энергии солнечной электростанции в сутки:  
4, 6148 кВт ∙ч; 
- за год солнечная электростанция вырабатывает: 
4, 6148 кВт ∙ч х 365 дней = 1684,402 кВт ∙ч; 
- расходы на электроэнергию за 20 лет: 
(1684 , 402 кВт ∙ч х 3,8 руб.) х 20 лет х 10 раз = 1280145,52 руб.; 





Срок окупаемости солнечной электростанции составит около 18 лет, без  
учета технического обслуживания. В расчете окупаемости не учитывалось, что 
электростанция в весенне - летне - осенний период вырабатывает в 2, 3 и 4 раза 
больше электроэнергии в сутки соответственно, чем в расчетный (зимний) се-
зон, при том же количестве солнечных батарей, равном 12 штук. Возможно, 
сроки окупаемости можно значительно уменьшить, если перекрыть основное 
энергопотребление всего дома от сетевой компании, излишками вырабатывае-
мой энергии от солнечной электростанции. Но при этом, дом должен быть пол-
ностью застрахован от внезапных отключений электричества из-за аварий! В 
среднем, срок службы солнечных батарей: 30-50 лет. 
Подводя итог, можно сделать вывод, что индивидуальные автономные 

























Рисунок 8 - Конструкция для крепления солнечных панелей 
Если вы собрались располагать всю систему на крыше дома, важно  
подумать, как потом получить доступ к батареям, рисунок 8. Они нуждаются в 
периодическом обслуживании, поэтому спроектируйте площадку, по которой 
сможете безопасно перемещаться. Вокруг места монтажа солнечных панелей не 
должно быть высоких деревьев, а также других зданий, которые могут отбра-
сывать тень. Необходимо следить, чтобы все элементы смотрели строго на юг.В 
зависимости от широты, в которой вы проживаете, также необходимо подби - 
рать угол наклона. Способов монтажа существует огромное количество, даже 
своими руками все сделать достаточно просто 
Поворотный механизм 
Этот вариант считается одним из лучших. В кронштейны, на которые  




менять угол наклона и поворота. Отдельный датчик непрерывно отслеживает 
положение солнца и дает сигнал остальной системе. 
На рамную конструкцию 
Чаще всего применяется этот метод, потому что он подходит для боль-
шинства типов крыш. Установка без подложки. Для основания можно взять ме-
таллический уголок 50×50 мм, и такой вариант более устойчив к порывам вет-
ра. Если смотреть с торца, то конструкция должна выглядеть как прямоуголь-
ный треугольник. Уход за преобразующими элементами очень несложная зада-
ча, но подчас может быть хлопотной. В зимнее время года после снегопадов, 
необходимо будет проверять, не покрыты ли снегом панели. Если это так, то 
его важно сразу же убрать при помощи щетки, чтобы обеспечить пропускную 






















4 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ РАБОТЫ 
Цель раздела — обеспечить отсутствие возможности осуществления 
опасностей при производстве или свести вероятность появления опасных воз-
действий к минимуму, в том числе вредных воздействий на окружающую чело-
века среду. Опасность - это такие воздействия, которые могут приносить ущерб 
здоровью человека, создавать угрозу жизни или затруднять функционирование 
органов человека, включая смерть.  
Человеческая практика дает основания для утверждения того, что любая 
деятельность потенциально опасна; производство также несет в себе опреде-
ленную потенциальную опасность, в связи, с чем в проекте и необходимо обес-
печение безопасности производства. Под безопасностью понимается такое со-
стояние деятельности (труда), при котором с некоторой вероятностью (риском) 
исключается реализация потенциальных опасностей. Безопасность человека 
определяется отсутствием производственных и непроизводственных аварий, 
стихийных и других природных бедствий, опасных факторов, вызывающих 
травмы или резкое ухудшение здоровья, вредных факторов, вызывающих забо-
левания человека и снижающих его работоспособность. Безопасность и здоро-
вые условия труда в большой степени зависят от освещенности рабочих мест и 
помещений. Эксплуатация оборудования связана с возможностью воздействия 
опасных и вредных производственных факторов на работающих.  
Нормативно-правовая документация 
-  ГОСТ 12.0.003–74 ССБТ. Опасные и вредные производственные фак 
торы. Классификация; 
- расчеты вредных для экологии отходов, меры безопасности при изго-
товлении, эксплуатации и утилизации устройств, в соответствии с правилами 
утилизации устройств на всех стадиях жизненного цикла в соответствии с меж-




-  ГОСТ 12.1.003-83 (Уровни шума); 
-  ГОСТ 12.1.012-78 (Уровни вибрации); 
-  ГОСТ 12.1.004-79 (Концентрации легко воспламеняющихся веществ) ; 
-  СНиП-23-05-95 (Уровни освещенности); 
-  ГОСТ 30166. Ресурсосбережение; 
- ГОСТ 30167. Порядок установления показателей ресурсосбережения в 
документации на продукцию; 
- ГОСТ 12.1.007. Вредные вещества, классификация и техника безопасно-
сти; 
- ГОСТ 12.1.030-81.Электробезопасность. Защитное заземление и зануле-
ние; 
- ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие тре-
бования безопасности; 
 Опасные и вредные производственные факторы  
В соответствии с системой стандартов безопасности труда (ССБТ), кото-
рая является основной нормативно-технической базой охраны труда, условия 
труда характеризуются отсутствием или наличием опасных и вредных произ-
водственных факторов. Опасным считается производственный фактор, воздей-
ствие которого на работающего приводит к травме. Вредным считается произ-
водственный фактор, воздействие которого на работающего приводит к заболе-
ванию. Потенциально опасные факторы, ведущие к травматизму при выполне-
нии работ по монтажу и наладке элементов солнечной электростанции: 
- повышенные запыленность и загазованность воздушной среды (длите-  
льное вдыхание пыли, содержащей двуокись кремния в свободном или связан-
ном состоянии, угольной, электросварочной пыли, хромовой аэрозоли, загазо 
ванность окисью углерода, марганца, двуокисью азота и др.), вызывающие по-
ражения органов дыхания (пневмокониозы, острые и хронические отравления,  




при  электросварочных работах; 
- повышенный уровень лучистой энергии, электромагнитных излучений, 
напряженности магнитного и электрического полей, вызывающий болезни глаз 
(катаракты, коньюктивиты и др.). Встречается при электро  и газосварочных 
работах, работах с применением токов высокой частоты при сварочных  рабо-
тах; 
- отсутствие или недостаток естественного света, недостаточная осве-
щенность рабочей зоны, повышенная яркость света, пониженная контрастность, 
прямая и отраженная блесткость, вызывающие ослабление зрения, прогресси-
рующую близорукость, повышение вероятности травмирования, раздражение 
слизистых оболочек глаз. Возможны при выполнении электро-монтажных ра-
бот; 
- физические перегрузки (статические, динамические, гиподинамия). Воз-
можны при выполнении погрузочно-разгрузочных работ материалов и обору-
дования; 
- технические (несовершенство технологии, конструктивные недостатки 
защитных и ограждающих устройств и приспособлений, поломки машин, меха-
низмов и инструмента, обрушение конструкций, падение с высоты в виду от-
сутствия защитных устройств и др.); организационные (некачественная проект-
но-технологической документация, допуск к работе непроинструктированных и 
необученных рабочих, использование рабочих не по специальности и квалифи-
кации, нарушение трудового распорядка и др.); 
- персональные  (нарушение требований безопасности, пренебрежение  
личной безопасностью, неиспользование средств индивидуальной и коллектив- 
ной защиты работающими). 
Электробезопасность 
 Электромонтажные работы (присоединение и отсоединение проводов, 




технике безопасности, после снятия напряжения со всех токоведущих частей и 
их заземления. Зона производства работ ограждается сплошным или сетчатым 
ограждением. На производство работ выдается наряд-допуск, в котором указы- 
ваются меры по электробезопасности. Перед допуском к работе с действующи-
ми электроустановками рабочих инструктируют на рабочем месте. Рабочее 
напряжение на вновь смонтированную электроустановку может быть подано 
только по решению рабочей комиссии. Выключатели, контакторы, магнитные 
пускатели, рубильники, пускорегулирующие устройства, предохранители 
должны иметь надписи, указывающие, к какому двигателю они относятся. При 
производстве работ по регулировке выключателей и разъединителей, соеди-
ненных проводами, должны быть приняты меры по предупреждению непред-
виденного включения. Для своевременного принятия эффективных мер по ока-
занию первой медицинской помощи, электромонтажники должны уметь дейс- 
твовать в чрезвычайных ситуации  (приложение М и приложение Н). При кно-
почном включении и отключении оборудования и механизмов кнопки должны  
быть заглублены на 3-5 мм за габариты пусковой коробки. Для предупреждения 
несчастных случаев кнопки пуска (аппараты управления) следует располагать  
непосредственно у механизма и блокировать их со звуковой и световой сигна-
лизацией. При перегрузке электродвигателей устанавливается аварийная защи- 
та на их отключение. Плавкие вставки предохранителей должны быть калибро-
ваны с указанием на клейме завода-изготовителя номинального тока вставки 
Iст.  Любые  электроприборы  немедленно отключаются, если создается угроза  
несчастного случая, при появлении дыма, огня, вибрации выше допустимых  
норм, поломке приводимого механизма, перегреве подшипников и электродви- 
гателя. Распределительные устройства (щиты, пульты, щитки) должны соответ-
ствовать требованиям ПУЭ и закрываться сплошными ограждениями. Если  
распределительные устройства содержатся в помещениях, доступных для не  
электротехнического персонала, они должны находиться на высоте не менее  
2,5м. Все переносные  щитки на строительной площадке должны быть снабже-




ходящей линии, положения «Включено» и «Отключено». При монтаже и экс-
плуатации необходимо следить, чтобы расстояния между укрепленными голы-
ми частями разной полярности, а также между ними и неизолированными ме-
таллическими частями были не менее 12 мм по воздуху, а плавкие калиброван-
ные вставки соответствовали данному типу предохранителей. 
Электроинструменты 
Электроинструменты должны храниться в сухом помещении. Контроль 
сохранности и исправности электроинструмента осуществляется специально 
назначенным лицом, имеющим квалификационную группу по технике безопас-
ности не ниже 3. Исправность инструмента заключается: в быстром включении 
и отключении (но не самопроизвольно) от электросети, отсутствии доступных 
для случайного прикосновения токоведущих частей и проводов, отсутствии об-
рыва заземляющего провода электроинструмента. Один раз в месяц необходи-
мо убедиться в отсутствии замыканий на корпус инструмента, осмотреть це-
лостность изоляции проводов. Перед выдачей электроинструмента рабочему 
проверяется затяжка болтов, крепящих узлов, отдельных деталей, исправность 
редуктора вращением шпинделя рукой при отключенном электродвигателе, со-
стояние щеток и коллектора, целостность изоляции, отсутствие оголенных про-
водов, исправность заземления. Выдавать рабочим инструмент, имеющий де-
фекты, категорически запрещается, (приложение К). 
Пожарная безопасность 
Ответственность за пожарную безопасность, своевременное выполнение  
противопожарных мероприятий» организацию пожарной охраны, обеспечение 
средствами пожаротушения, организацию и работу пожарно-технической ко- 
миссии несет персонально руководитель генподрядной строительной организа-




ри здания с применением горючих веществ и материалов одновременно с рабо-
тами, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.), не допускает-
ся. Работы, связанные с открытым огнем, следует проводить до начала приме-
нения горючих и трудногорючих материалов. Запрещается применять горючие 
материалы в качестве защиты голых токоведущих частей, (приложение Л). 
Экологическая безопасность 
Экологическую безопасность в строительстве нужно понимать как огра-
ниченное воздействие на окружающий мир и недопущение развития катастро-
фических отрицательных последствий после такого воздействия. Кроме этого в 
экологической безопасности происходит мониторинг: планируются и норми-
руются допустимые воздействия на окружающую среду; прогнозируются воз-
можные последствия подобных воздействий; контролируются факторы и ис-
точники отрицательного воздействия на окружающее пространство; устанавли-














Наше исследование мы начали с выполнения необходимых расчетов по  
нахождению расчетного количества светильников  по нормативам принятым 
для нашей  задачи, а также нахождению предполагаемого потребления электро-
энергии на освещение за определенный период времени. Далее, исходя из пер-
воначальных данных, мы определили необходимое количество мощности, ко-
торая должна выработать наша солнечная электростанция за определенный пе-
риод  времени, учитывая инсоляцию для нашего региона по временам года. За-
тем выбрали необходимое оборудование для солнечной электростанции, по оп-
тимальным на наш взгляд значениям  тока, напряжения и емкости АКБ. Задачи, 
поставленные  перед выполнением данной работы, выполнены и заказчик дан-
ного проекта, опираясь на результаты исследования, может сделать определен-
ный выбор – каким из дополнительных способов можно реализовать проект:  
полностью заменить или использовать, существующую сеть из проводов и ка-
беля. Представленные  расчеты по окупаемости проекта помогут сделать пра-
вильный выбор. Наше исследование  базируется  на  актуальности выбранной 
темы. Актуальность темы  заключается в том, что в российском обществе су-
ществует повышенный интерес к альтернативным видам энергетики, из-за по-
стоянного роста тарифов энергетических монополий. Людям хочется большей 
предсказуемости и стабильности, - а в данном случае предоставляется возмож-
ность,  заплатив один раз не думать больше о том, какие счета за коммунальные 
услуги они получат в следующем месяце. Ведь солнце не является чей-то соб-
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Стоимость материалов для выполнения работ 
Материал Модель, назначение Количество 







«КОМПАКТ Д» светод-й 50W, 







светильники Feron, AL3003, 16Вт, 1600 Лм, с 
датчиком движения 
105 370 38 850 
кабель ВВГНГ 2×2,5 м2,  для проклад-















кабель-канал для крепления кабеля 300 20 6 000 
Метизы(латунь), 
болты 
D = 10 мм, для крепления кон-
струкций 
100 70 7 000 
Метизы(латунь), 
гайки 
D = 10 мм, для крепления кон-
струкций 
100 50 5 000 
Метизы латунь 
(гравер ) 
D = 10 мм, для крепления кон-
струкций 
100 10 1 000 
Солнечные батареи монокристалл, EW-310W 12 30 000 360 000 
Инвертор ИС-48-4500 1 40 500 40 500 
Контроллер заряда MTTP, Prosolar SS-80C 1 78 750 78 750 
АКБ Гелевые, 250 А ∙ ч 20 25 405 508 100 
Стеллаж Для установки АКБ 5 5 049 25 245 
Уголок металл-й Для сборки конструкции 150 м/п 25600/тн 15 360 
Электроды 3 кг. 
«Ресанта» 4мм 
для дуговой сварки 4 пачки 450 1 800 
Отрезные диски по металлу 10 30 300 
Расход.материалы Перчатки, хомуты, битум ма-







Дюбель-гв. 4х6 мм Крепление и конструкций 1000 3 3000 
Датчик темпер-ы контроль темпер-ы в аккумул-й 2 400 800 
Краска «Цинол» краска (защитная) 2 462 924 
Датчики влажности контроль влажности в аккум-й 2 450 900 
Датчики пожарные  контроль пожарной безопасн-и 2 350 700 







Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинил-
хлоридной изоляцией с медными жилами 

























11 - - - - - 
0,75 
 
15 - - - - - 
1 
 
17 16 15 14 15 14 
1,2 
 
20 18 16 15 16 14,5 
1,5 
 
23 19 17 16 18 15 
2 
 
26 24 22 20 23 19 
2,5 
 
30 27 25 25 25 21 
3 
 
34 32 28 26 28 24 
4 
 
41 38 35 30 32 27 
5 
 
46 42 39 34 37 31 
6 
 
50 46 42 40 40 34 
8 
 
62 54 51 46 48 43 
10 
 
80 70 60 50 55 50 
16 
 
100 85 80 75 80 70 
25 
 
140 115 100 90 100 85 
35 
 
170 135 125 115 125 100 
50 
 
215 185 170 150 160 135 
70 
 
270 225 210 185 195 175 
95 
 
330 275 255 225 245 215 
120 
 
385 315 290 260 295 250 
150 
 
440 360 330 - - - 
185 
 
510 - - - - - 
240 
 
605 - - - - - 
300 
 
695 - - - - - 
400 
 







Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной 
























1 2 3 4 5 6 7 









24 20 19 19 19 16 
3 
 
27 24 22 21 22 18 
4 
 
32 28 28 23 25 21 
5 
 
36 32 30 27 28 24 
6 
 
39 36 32 30 31 26 
8 
 
46 43 40 37 38 32 
10 
 
60 50 47 39 42 38 
16 
 
75 60 60 55 60 55 
25 
 
105 85 80 70 75 65 
35 
 
130 100 95 85 95 75 
50 
 
165 140 130 120 125 105 
70 
 
210 175 165 140 150 135 
95 
 
255 215 200 175 190 165 
120 
 
295 245 220 200 230 190 
150 
 
340 275 255 - - - 
185 
 
390 - - - - - 
240 
 
465 - - - - - 
300 
 
535 - - - - - 
400 
 


















Технические характеристики контроллера заряда Prosolar SunStar MPPT SS-80C  
Max выходной ток (сохраняющийся при t 
окр-й среды до 50°C), А 
80  
Максимальный входной ток от СБ, А 70  
Напряжение аккумулятора  (ном), В 12, 24, 36, 48 постоянного тока 
Входное напряжение от солнечной батареи, 
В 
Рабочий диапазон MPPT: 16~112;  
Max Uх.х. Солнечных батарей  = 140 
Max мощность СБ ( при выраванивающем 
заряде аккумуляторов при 64В ), Вт 
5200 ( при токе 80А) 
 
Режимы регулирования заряда 
Максимальным током, насыщение, поддерж-
ка и выравнивание (последний активируется 
автоматически или вручную) 
Рабочая температура, С0 При макс. выходной мощности до +50 




Встроенный ЖК монитор с подсветкой (20 
символов). Показывает Uвх и Iвх, Uвых и 




Информация о выработанной и потребляемой 
энергии хранится в течение 90 дней, ЖК-





ЖК-дисплей показывает состояние АКБ, А∙ч, 
Вт∙ч и текущий ток заряда или разряда. Ис-
пользуется дополнительный измерительный 
шунт на 50 мВ / 500 А 
 
Дополнительные реле 
2 независимых реле с А (SPST) контактами. 
Макс. допустимая мощность контактов 3А , 
50В постоянного тока 
Габариты, мм 414,8 × 225 × 147  












Технические характеристики АКБ 
Срок службы, лет 10 - 12  
Вес, кг 74  
Размер , мм; (длина×ширина×высота) 520×269×227 
Номинальная емкость (25°С) 250  
5 часовой разряд (45, 6 А ; 1,75 В/эл), А ∙ ч 228  
1 часовой разряд (169 А ; 1,60 В/эл), А ∙ ч 169  
Саморазряд, % 3 от емкости в месяц при 20° С 
Внутреннее сопротивление полностью заря-
женной батареи (25°С),  мОм 
3  
Рабочий диапазон температур 
Разряд -20 ÷ 60 
Заряд -10 ÷ 60 
Хранение -20 ÷ 60 
Макс. разрядный ток (25°С),  А 1250 (5с) 
Циклический режим, В/эл (2,3 ÷ 2,35 В/эл) 
Максимальный зарядный ток , А 75  
Температурная компенсация, мВ / °С 30 мВ / °С 















































Первая медицинская помощь при поражении электротоком 
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